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Thermoelectric cooling is heat pump based on peltier effect. The peltier effect occurs when 
two metals or semi-conductors of different materials are connected and energized that there 
will be a difference in temperature. This research is to know distribution of temperature on 
coldsink, heatsink and box. The experiment measuring temperature on 4 point with variation 
number of active cascade and input  power on thermoelectric cooling box portable. It begin 
with 1 cascade, 2 cascade, and 3 cascade active, then variation input power  with 50,5W, 
72,72W and 113,64W. The results shows more and more number of active cascade actived, 
and increasing input power, temperature will colder. 
 





Penggunaan refrigeran terutama yang 
mengandung Klor (Cl) seperti Freon atau 
CFC, ternyata tidak ramah lingkungan. 
Zat-zat tadi selain dapat merusak lapisan 
ozon di atmosfer bumi, juga berdampak 
terhadap pemanasan global [1]. 
 
Pada tahun 2010, Suwit Jugsujind, Athorn 
Vora-ud, dan Tosawat Seetawan 
melakukan pengujian performansi modul 
pendingin dengan memvariasikan daya 
input. Temperatur pada sisi dingin modul 
pendingin menurun dari 30oC ke –4.2ºC 
dalam jangka waktu 1 jam dan terus 
menurun hingga –7.4 ºC untuk 24 jam dan 
50ºC  sisi panas pada modul pendingin. 
Koefisien performansi juga semakin 
menurun sejalan dengan temperatur pada 
sisi dingin yang juga menurun [4]. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
Prinsip kerja termoelektrik adalah 
berdasarkan efek peltier (gambar 1), yaitu 
ketika arus DC dialirkan ke elemen peltier 
yang terdiri dari beberapa pasang 
semikonduktor tipe P (yaitu semikonduktor 
yang mempunyai tingkat energi yang lebih 
rendah) dan tipe N (yaitu semikonduktor 
dengan tingkat energi yang lebih tinggi) 
akan menyebabkan salah satu sisi elemen 
peltier menjadi dingin (kalor diserap) dan 
sisi lain menjadi panas (kalor dilepas) dan 
sebaliknya jika arah arus dibalik [2] 
 




Pengujian dilakukan denngan mengukur 
temperatur pada coldsink (Tc), heatsink 
(Th), box, dan ambient setiap 10 menit 
selama 2 jam (gambar2). 
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Gambar 2. Titik Pengambilan 
 
Temperatur kemudian dituangkan kedalam 
tabel dan grafik.  Modul pendingin untuk 1 
cascade dirangkai secara seri dan secara 
pararel untuk rangkaian ketiga 
nya.  
 
Pengujian variasi daya dilakukan 
menggunakan regulator DC dengan 
memvariasikan tegangan yang m
modul pendingin. Dimana pengujian 
dilakukan dengan tegangan 10V, 12V dan 
15V. Dengan tahanan yang sama maka 
dapat dihitung nilai arus yang mengalir 
kemudian dihitung nilai daya pada 
thermoelctric cooling box portable.
Gambar 3. Skema Instalasi Te
 
Pada thermoelectric cooling box portable 
ini memiliki komponen utama yaitu 
heatsink dan coldsink 1 buah. 
( 3 buah 0,23A dan 2 buah 0,15A)
terlihat di gambar 3. Pada thermoelectric 
cooling box portable ini bersumber daya 










Fan  5 buah 
 seperti 
bertegangan 12V dengan arus 14,4AH. 
Berdasarkan rangkaian modul pend
yang disusun seri pararel ( gambar 
maka untuk satu buah modul pendingin 
mengalir tegangan sebesar 4V 2,02
 
Gambar 4. Rangkaian susunan modul 
pendingin
 
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil 
 
a. Variasi cascade aktif
- 1 cascade  
Pada pengujian 1 cascade 
pendingin cascade yang aktif yaitu 
cascade ditengah. Temperatur yang 
dicapai setelah pendinginan selama 2 jam 
pada coldsink 24,47oC, 
dan box 26,38oC dimana temperatur rata
rata lingkungan 28,2oC. Pada gambar 5 
dapat dilihat distribusi temperatur pada 1 
cascade aktif. 
Gambar 5. Grafik distribusi temperatur 1 
cascade
 
- 2 cascade  
Pada pengujian 2 cascade 
pendingin cascade yang aktif yaitu 
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dicapai setelah pendinginan selama 2 jam 
pada coldsink 21,1oC, heatsink 30,89 oC, 
dan box 23,44 oC dimana temperatur rata-
rata lingkungan 28,75oC. Pada gambar 6 
dapat dilihat distribusi temperatur pada 2 
cascade aktif. 
 
Gambar 6. Grafik distribusi temperatur 2 
cascade 
 
- 3 cascade 
Pada pengujian 3 cascade aktif, modul 
pendingin cascade yang aktif semua. 
Temperatur yang dicapai setelah 
pendinginan selama 2 jam pada coldsink 
14,99oC, heatsink 29,85oC, dan box 
18,77oC dimana temperatur rata-rata 
lingkungan 27,69oC. Pada gambar 7 dapat 




Gambar 7. Grafik distribusi temperatur 3 
cascade 
 
b. Variasi Daya 
- Daya 50,5 W 
Pada pengujian daya 50,5W (10V 5,05A), 
modul pendingin dirangkai seri untuk satu 
cascadenya sehingga tegangan terbagi tiga, 
maka untuk satu buah modul pendingin 
mengalir tegangan 3,33V. Dengan tahanan 
total 1,98 Ω maka arus yang mengalir yaitu 
1,68A. Temperatur yang dicapai setelah 
pendinginan selama 2 jam pada coldsink 
15,44oC, heatsink 31,26oC, dan box 
19,98oC dimana temperatur rata-rata 
lingkungan 28,6oC. Pada gambar 8 dapat 
dilihat distribusi temperatur pada daya 
50,5W. 
Gambar 8. Grafik distribusi temperatur 
daya 50,5W 
 
- Daya 72,72 W 
Pada pengujian daya 72,72W (12V 6.06A), 
untuk satu buah modul pendingin mengalir 
tegangan 4V. Dengan tahanan total 1,98Ω 
maka arus yang mengalir yaitu 2,02A. 
Temperatur yang dicapai setelah 
pendinginan selama 2 jam pada coldsink 
15oC, heatsink 31,69oC, dan box 19,77oC 
dimana temperatur rata-rata lingkungan 
27,68oC. Pada gambar 9 dapat dilihat 
distribusi temperatur input dada daya 
72,72W. Pada gambar 9 dapat dilihat 
distribusi temperatur pada daya 72,72W. 
 













































Distribusi Temperatur 3 Cascade





















Distribusi Temperatur 50,5 Watt





















Distribusi Temperatur 72,72 Watt
coldsink heatsink box amb
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- Daya 113,64 W 
Pada pengujian daya 113,64W (15V 
7,57A), untuk satu buah modul pendingin 
mengalir tegangan 5V. Dengan tahanan 
total 1,98Ω maka arus yang mengalir yaitu 
2,53A. Temperatur yang dicapai setelah 
pendinginan selama 2 jam pada coldsink 
14,4oC, heatsink 36,88oC, dan box 18,52oC 
dimana temperatur rata-rata lingkungan 
27,87oC. Pada gambar 10 dapat dilihat 
distribusi temperatur pada daya 113,64W. 
 





Pada pengujian varisi jumlah cascade aktif 
dapat dilihat bahwa semakin banyak 
cascade yang aktif maka perbedaan 
temperatur sisi panas (Th) dengan 
temperatur sisi dingin (Tc)  semakin besar. 
Temperatur coldsink semakin dingin 
sehingga temperatur ruang box juga 
semakin dingin. Hal ini disebabkan oleh 
banyaknya modul pendingin yang aktif 
dalam mendinginkan coldsink.  
 
Pada pengujian variasi input daya, dimana 
daya yang divariasikan menggunakan 
regulator DC. Berdasarkan hasil pengujian 
dapat dilihat bahwa semakin besar input 
daya maka perbedaan temperatur sisi panas 
dengan sisi dingin semakin besar. 
Besarnya input daya juga mempengaruhi 
temperatur sisi dingin pada ruang box, 
dimana semakin besarnya input daya maka 




Semakin banyaknya jumlah cascade yang 
aktif dan semakin besar input daya, maka 
perbedaan temperatur pada sisi panas dan 
sisi dingin semakin besar, dan sisi dingin 
semakin dingin sehingga temperatur ruang 
box semakin  dingin 
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Distribusi Temperatur 113,64 Watt
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